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Sv tlá pod Ješt dem [564427] Ho ení Paseky [160563]

15

Sv tlá pod Ješt dem [760579] Rodinný d m

st. 154 Bez památkové ochrany

není známo Bez památkové ochrany

Jedná se o objekt na parc. . st. 154, k. ú. Sv tlá pod Ješt dem [760579]. 
 
Obvodové st ny jsou zd né a nejsou zatepleny. Podlaha není zateplena. St ešní konstrukce je zateplena minerální izolací. Stropní konstrukce nad pokoji ve 2. 
NP je zateplena minerální izolací. Výpln  otvor  jsou s dv ma skly. 
 
Jako zdroj tepla pro vytáp ní slouží tepelné erpadlo Noumea 14, v koupeln  elektrické podlahové topení. Dále jsou instalovány krbová kamna. Pro osv tlení 
jsou využita LED svítidla. 
 
PENB byl vypracován na základ  podklad  dodaných zadavatelem. 
 
P i zm n  oprot výše uvedenému je nutné PENB revidovat.
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St na tl. 350 mm

St na tl. 500 mm

St ešní konstrukce

Podlaha na zemin

St na tl. 350 mm k n.

St na tl. 500 mm k n.

Podlaha nad k.

St na tl. 300 mm k n.

St na tl. 150 mm k n.

St na tl. 100 mm k n.

Podlaha nad sut.

Sch.

St na tl. 100 mm k p.

St na tl. 450 mm k p.

Stropní konstrukce s TI

Dve e k s.

Dve e k n.

Okno 90/150

Okno 55/137

Okno 94/150

Okno 52/84

Okno 51/83

Okno 42/132

Okno s iz. dv. 176/113

Okno st .



Dve e vst.



Krbová kamna

El. podlahové topení

T  Noumea 14

Elektrokotel

El. oh .

RD
LED

Nev.



Doporu uji zateplení obálky budovy: zateplení obvodových st n EPS tl. 150 mm, zateplení podlahy 1. NP EPS tl. 120 mm. Dále 
doporu uji vým nu výplní otvor  za nové s iz. dvojskly.

Není vhodné.

Není vhodné.

ANO ANO ANO

Doporu uji osazení fotovoltaických panel . P íkladem nech  je osazení 
FVE o celkové ro ní výrob  soustavy 2,7 MWh.

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není vhodné.

Doporu uji zateplení obálky budovy: zateplení obvodových st n EPS tl. 150 mm, zateplení podlahy 1. NP EPS tl. 120 mm. Dále doporu uji 
vým nu výplní otvor  za nové s iz. dvojskly. Doporu uji osazení fotovoltaických panel . P íkladem nech  je osazení FVE o celkové ro ní výrob  
soustavy 2,7 MWh.
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