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vydaný podle zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení energií, a vyhlášky �. 78/2013 Sb., o energetické náro�nosti budov

Ulice, �íslo: Št�chovická 2266/2

PS�, místo: 100 00 Praha – Strašnice

Typ budovy: Polyfunk�ní

Plocha obálky budovy: 8282,42 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0,31 m2/m3

Celková energeticky vztažná plocha: 8267,25 m2

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prost�edí)

M�rné hodnoty kWh/(m2·rok)

Mimo�ádn�
úsporná

57

Velmi
úsporná

86

63 Dop.

Úsporná

115

Mén� úsporná

172

Nehospodárná

229

Velmi
nehospodárná

286

Mimo�ádn�
nehospodárná

111

167

121 Dop.

223

334

445

557

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok 520,6 1003,9



Opat�ení pro Stanovena

Vn�jší st�ny:

Okna a dve�e:

St�echu:

Podlahu:

Vytáp�ní:

Chlazení / klimatizaci:

V�trání:

P�ípravu teplé vody:

Osv�tlení:
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

60%

40%

Ostatní - 310,0

Elekt�ina ze sít� - 210,6

Obálka budovy

Uem W/(m2·K)

Mimo�ádn� úsporná

0,38

Mimo�ádn� nehospodárná

Vytáp�ní

Díl�í dodané energie M�rné hodnoty kWh(m2·rok)

27

224,0

Chlazení V�trání

5 Dop.

43,2

Úprava vlhkosti Teplá voda

11

91,3

Osv�tlení

20

162,1Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Zpracovatel: Ing. Martin �ezní�ek Osv�d�ení �.: 0341

Kontakt: 517 343 999 Vyhotoveno dne: 01.08.2017

trasko@trasko.cz Podpis:
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PROTOKOL PR�KAZU

Ú�el zpracování pr�kazu

� Nová budova � Budova užívaná orgánem ve�ejné moci 

� Prodej budovy nebo její �ásti � Pronájem budovy nebo její �ásti 

� V�tší zm�na dokon�ené budovy � Žádost o poskytnutí dotace 

� Jiný ú�el zpracování :  

Základní informace o hodnocené budov�

Identifika�ní údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné �íslo, PS�) 
: 

Št�chovická 2266/2 

100 00 Praha – Strašnice 

Katastrální území : Strašnice (okres Hl. m�sto Praha) 731943 

Parcelní �íslo : 2820/24, 2820/1, 2820/52 

Datum uvedení do provozu  

(nebo p�edpokládané uvedení do provozu) :  

Vlastník nebo stavebník : ORICIAN TRADE s.r.o. 

Adresa : Klí�ova 1261/2d 

618 00 Brno - �ernovice 

I� : 029 01 153 

Telefon : --- 

email : --- 



Pr�kaz ENB podle vyhlášky �.78/2013 Sb. Pr�kaz 2013 v.4.6.4-vv9 © PROTECH spol. s r.o.
019880 - TRASKO, a.s. - Vyškov Datum tisku: 4.8.2017
Zakázka: PRAHA 10 

PROTECH s r.o. trasko@trasko.cz Tel.: 517 343 999 2 / 17

Typ budovy

� Rodinný d�m � Bytový d�m � Budova pro ubytování 
     a stravování 

� Administrativní budova � Budova pro zdravotnictví � Budova pro vzd�lávání 

� Budova pro sport � Budova pro obchodní ú�ely � Budova pro kulturu 

� Jiné druhy budovy : víceú�elový objekt 

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V   

(objem �ástí budovy s upravovaným vnit�ním prost�edím vymezený [m3] 26 503,5 

vn�jšími povrchy konstrukcí obálky budovy)   

Celková plocha obálky A 
[m2] 8 282,4 

(sou�et vn�jších ploch konstrukcí ohrani�ujících objem budovy V) 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,313 

Celková energeticky vztažná plocha Ac [m2] 8 267,3 

Druhy energie (energonositelé) užívané v budov�

� Hn�dé uhlí � �erné uhlí 

� Topný olej � Propan - butan / LPG 

� Kusové d�evo, d�evní št�pka � D�ev�né peletky 

� Zemní plyn � Elekt�ina 

� Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : 

� Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): 

podíl OZE: � do 50% v�etn�, � nad 50% do 80%, � nad 80% 

� Energie okolního prost�edí : 

ú�el: � na vytáp�ní, � pro p�ípravu teplé vody, � na výrobu elektrické energie 

Druhy energie dodávané mimo budovu

� Elekt�ina � Teplo � Žádné 
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Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na sou�initel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy

Plocha 

Aj

Sou�initel prostupu tepla  
�initel 

teplotní 
redukce 

bj

M�rná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

HT,j

Vypo�tená 
hodnota 

Uj e1.UN,20

Referen�ní 
hodnota 

UN,20/Urec,20

Spln�no

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K]

SO6 St�na ochlazovaná I7 250 1 301,6 0,20 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 265,4 

OZ9 Výpln� otvor� 90/238 42,8 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 47,1 

OZ9 Výpln� otvor� 90/238 36,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 40,1 

OZ9 Výpln� otvor� 90/238 4,3 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,7 

OZ9 Výpln� otvor� 90/238 15,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 16,5 

OZ11 Výpln� otvor� 210/150 50,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 55,4 

OZ11 Výpln� otvor� 210/150 12,6 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 13,9 

OZ11 Výpln� otvor� 210/150 25,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 27,7 

OZ11 Výpln� otvor� 210/150 47,3 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 52,0 

OZ12 Výpln� otvor� 90/200 52,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 57,4 

OZ12 Výpln� otvor� 90/200 14,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 15,8 

OZ12 Výpln� otvor� 90/200 39,6 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 43,6 

OZ12 Výpln� otvor� 90/200 14,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 15,8 

OZ13 Výpln� otvor� 300/200 6,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 6,6 

OZ13 Výpln� otvor� 300/200 18,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 19,8 

OZ13 Výpln� otvor� 300/200 6,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 6,6 

OZ13 Výpln� otvor� 300/200 12,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 13,2 

OZ14 Výpln� otvor� 280/150 4,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,6 

OZ14 Výpln� otvor� 280/150 33,6 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 37,0 

OZ14 Výpln� otvor� 280/150 8,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 9,2 

OZ10 Výpln� otvor� 150/200 69,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 75,9 

OZ10 Výpln� otvor� 150/200 60,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 66,0 

OZ10 Výpln� otvor� 150/200 21,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 23,1 

OZ10 Výpln� otvor� 150/200 57,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 62,7 

OZ10 Výpln� otvor� 150/200 3,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,3 

OZ16 Výpln� otvor� 280/238 26,7 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 29,3 

OZ21 Výpln� otvor� 150/238 60,7 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 66,8 

OZ21 Výpln� otvor� 150/238 28,6 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 31,4 

OZ21 Výpln� otvor� 150/238 10,7 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 11,8 

PDL7 Podlaha C1 + 200 412,4 0,15 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 62,3 

PDL9 Podlaha C1 + 140 96,1 0,18 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 17,2 

SO2 St�na ochlazovaná I4 250 177,7 0,27 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 47,5 
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a.1) požadavky na sou�initel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy

Plocha 

Aj

Sou�initel prostupu tepla  
�initel 

teplotní 
redukce 

bj

M�rná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

HT,j

Vypo�tená 
hodnota 

Uj e1.UN,20

Referen�ní 
hodnota 

UN,20/Urec,20

Spln�no

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K]

OZ8 Výpln� otvor� 300/238 35,7 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 39,3 

OZ27 Výpln� otvor� 200/150 3,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,3 

OZ27 Výpln� otvor� 200/150 9,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 9,9 

OZ27 Výpln� otvor� 200/150 12,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 13,2 

SN2 St�na / nevytáp�né 
prostory + 100 

38,8 0,30 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 11,8 

OZ22 Výpln� otvor� 260/238 12,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 13,6 

OZ18 Výpln� otvor� 160/150 2,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,6 

OZ19 Výpln� otvor� 300/150 40,5 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 44,6 

OZ19 Výpln� otvor� 300/150 58,5 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 64,4 

OZ19 Výpln� otvor� 300/150 4,5 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,0 

OZ17 Výpln� otvor� 150/238 3,6 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,9 

OZ17 Výpln� otvor� 150/238 32,1 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 35,3 

OZ17 Výpln� otvor� 150/238 7,1 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,9 

OZ28 Výpln� otvor� 190/150 28,5 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 31,3 

OZ28 Výpln� otvor� 190/150 5,7 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 6,3 

OZ28 Výpln� otvor� 190/150 2,8 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,1 

OZ23 Výpln� otvor� 90/238 15,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 16,5 

OZ23 Výpln� otvor� 90/238 6,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,1 

OZ23 Výpln� otvor� 90/238 17,1 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 18,8 

OZ23 Výpln� otvor� 90/238 6,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,1 

SO1 St�na ochlazovaná I1 216,1 0,25 0,45 0,45 / 0,30 - 1,00 53,1 

SO8 St�na ochlazovaná I8 1 592,5 0,19 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 295,5 

OZ29 Výpln� otvor� 312/200 12,5 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 13,7 

OZ30 Výpln� otvor� 175/200 7,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,7 

OZ31 Výpln� otvor� 200/200 4,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,4 

OZ31 Výpln� otvor� 200/200 8,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 8,8 

OZ31 Výpln� otvor� 200/200 4,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,4 

SCH5 Plochá st�echa S5 435,0 0,12 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 53,8 

SCH4 Plochá st�echa S4 186,5 0,13 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 24,2 

OZ35 Výpln� otvor� 263/200 5,3 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,8 

DO2 Vstupní dve�e 200/238 9,5 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 11,4 

OZ36 Výpln� otvor� 160/200 3,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,5 

OZ37 Výpln� otvor� 400/200 8,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 8,8 

OZ37 Výpln� otvor� 400/200 8,0 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 8,8 

OZ38 Výpln� otvor� 260/150 3,9 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,3 

OZ39 Výpln� otvor� 160/238 3,8 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,2 

OZ40 Výpln� otvor� 270/105 2,8 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,1 
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a.1) požadavky na sou�initel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy

Plocha 

Aj

Sou�initel prostupu tepla  
�initel 

teplotní 
redukce 

bj

M�rná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

HT,j

Vypo�tená 
hodnota 

Uj e1.UN,20

Referen�ní 
hodnota 

UN,20/Urec,20

Spln�no

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K]

OZ41 Výpln� otvor� 260/200 5,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,7 

OZ41 Výpln� otvor� 260/200 5,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,7 

OZ20 Výpln� otvor� 300/238 7,1 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 7,9 

OZ42 Výpln� otvor� 420/105 4,4 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,9 

SCH1 Plochá st�echa S1 650,3 0,12 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 75,5 

SO10 St�na ochlazovaná I7 300 273,9 0,20 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 55,4 

SO11 St�na ochlazovaná I9 150,8 0,20 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 29,8 

PDL10 Podlaha A3 + 140 41,3 0,21 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 8,8 

SO9 St�na ochlazovaná I4 300 169,7 0,26 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 45,0 

DO4 Vstupní dve�e 194/238 4,6 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 5,5 

DO5 Vnit�ní dve�e 90/202 12,7 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 15,3 

SN1 St�na 1. PP / nevytáp�né 
prostory 

49,7 0,94 1,30 1,30 / 0,90 - 1,00 46,5 

SN1 St�na 1. PP / nevytáp�né 
prostory 

53,4 0,94 1,30 1,30 / 0,90 - 0,15 7,5 

SN3 St�na vnit�ní 115 88,3 1,59 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 140,3 

PDL3 Podlaha A3 161,6 0,16 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 26,3 

DO1 Vstupní dve�e 200/300 12,0 1,20 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 14,4 

OZ4 Výpln� otvor� 150/300 4,5 1,20 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 5,4 

SN4 St�na 1. PP 250 ŽB 40,3 2,34 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 94,2 

SO12 St�na ochlazovaná 200 9,3 3,22 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 29,9 

SN6 St�na 1. PP / nevytáp�né 
prostory + 140  

18,8 0,24 1,30 1,30 / 0,90 - 1,00 4,5 

SO7 St�na ochlazovaná I6 36,6 0,20 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 7,2 

SO13 St�na 1. PP / nevytáp�né 
prostory 250 ŽB 

25,0 0,29 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 7,2 

SO13 St�na 1. PP / nevytáp�né 
prostory 250 ŽB 

60,3 0,29 0,30 0,30 / 0,25 - 0,49 8,5 

DO6 Vnit�ní dve�e 180/202 3,6 0,00 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 0,0 

DO7 Vnit�ní dve�e 100/202 10,1 1,70 1,70 1,70 / 1,20 - 1,00 17,2 

SCH3 Plochá st�echa S3 162,2 0,13 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 21,8 

PDL11 Podlaha 2. PP / zemina 84,3 0,53 0,45 0,45 / 0,30 - 0,59 26,7 

PDL12 Podlaha 2. PP / zemina 49,8 0,53 0,45 0,45 / 0,30 - 0,65 17,3 

SO14 St�na 1. PP / nevytáp�né 
prostory 300 ŽB 

47,2 0,29 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 13,5 

SO16 St�na 2. PP / zemina 8,0 0,25 0,45 0,45 / 0,30 - 0,66 1,3 

SO16 St�na 2. PP / zemina 8,0 0,25 0,45 0,45 / 0,30 - 0,57 1,1 

SO16 St�na 2. PP / zemina 7,0 0,25 0,45 0,45 / 0,30 - 0,49 0,8 

SO17 St�na ochlazovaná 115 + 
140 

24,5 0,28 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 6,8 
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a.1) požadavky na sou�initel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy

Plocha 

Aj

Sou�initel prostupu tepla  
�initel 

teplotní 
redukce 

bj

M�rná 
ztráta 

prostupem 
tepla 

HT,j

Vypo�tená 
hodnota 

Uj e1.UN,20

Referen�ní 
hodnota 

UN,20/Urec,20

Spln�no

[m2] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne) [-] [W/K]

SO18 St�na 2. PP 200+140 5,3 0,26 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 1,4 

SN5 St�na 1. PP 200 ŽB 6,7 2,51 0,30 0,30 / 0,25 - 1,00 16,8 

OZ24 Výpln� otvor� 280/80 2,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 2,5 

OZ25 Výpln� otvor� 150/80 1,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 1,3 

OZ1 Výpln� otvor� 280/300 8,4 1,20 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 10,1 

OZ2 Výpln� otvor� 330/300 9,9 1,20 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 11,9 

OZ3 Výpln� otvor� 190/300 5,7 1,20 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 6,8 

PDL6 Podlaha B1 + 140 141,0 0,20 0,60 0,60 / 0,40 - 1,00 27,5 

PDL8 Podlaha B1 + 200 104,7 0,15 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 15,9 

OZ15 Výpln� otvor� 280/225 25,2 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 27,7 

PDL5 Podlaha A5 55,7 0,16 0,24 0,24 / 0,16 - 1,00 9,1 

OZ32 Výpln� otvor� 180/200 3,6 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 4,0 

OZ33 Výpln� otvor� 220/150 3,3 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 3,6 

OZ34 Výpln� otvor� 60/100 0,6 1,10 1,50 1,50 / 1,20 - 1,00 0,7 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 

8 282,4 0,020  - - 1,00 165,6 

Celkem 8 282,4      3 172,8 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 

a.2) požadavky na pr�m�rný sou�initel prostupu tepla

Zóna

P�evažující 
návrhová 

vnit�ní teplota 

ΘΘΘΘim,j

Objem 
zóny 

Vj

Referen�ní hodnota 
pr�m�rného sou�initele 

prostupu tepla zóny 

Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2·K)]

Zóna 1 - Ateliery 20,0 17 854,1 0,51 

Zóna 2 - Chodby, spole�né prostory 20,0 4 696,0 0,44 

Zóna 3 - Fitness 20,0 1 765,9 0,46 

Zóna 4 - Sociální zázemí fitness 20,0 249,3 0,20 

Zóna 5 - Ateliery 6., 8. NP 20,0 1 938,2 0,32 

Budova

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy

Vypo�tená hodnota 
Uem

(Uem = HT/A)

Referen�ní hodnota 
Uem,R

(Uem,R = ΣΣΣΣ(Vi·Uem,R,j)/V)
Spln�no

[W/(m2·K)] [W/(m2·K)] (ano/ne)

 0,383 0,479 ANO 
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Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s tém�� nulovou spot�ebou energie a u v�tší zm�ny 
dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b). 
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B) technické systémy

b.1.a) vytáp�ní

Hodnocená 
budova / zóna

Typ 
zdroje

Energo- 
nositel

Pokrytí 
díl�í 

pot�eby 
energie 

na 
vytá- 
p�ní

Jmeno- 
vitý 

tepelný 
výkon

Ú�innost
výroby 
energie 
zdrojem 

tepla 
ηηηηH,gen

nebo 
COPH,gen

Ú�innost
distribu- 

ce 
energie 

na 
vytáp�ní 

ηηηηH,dis

Ú�innost
sdílení 
energie 

na 
vytáp�ní 

ηηηηH,em

[-] [-] [%] [kW] [%]/[-] [%] [%]

Referen�ní budova x x x x 80,0 85,0 80,0 

Ateliery Objektová 
p�edávací stanice 

Ostatní 100,0 670,0 99,0 87,0 88,0 

Chodby, spole�né 
prostory 

Objektová 
p�edávací stanice 

Ostatní 100,0 670,0 99,0 87,0 88,0 

Fitness Objektová 
p�edávací stanice 

Ostatní 100,0 670,0 99,0 87,0 88,0 

Sociální zázemí fitness Objektová 
p�edávací stanice 

Ostatní 100,0 670,0 99,0 87,0 88,0 

Ateliery 6., 8. NP Objektová 
p�edávací stanice 

Ostatní 100,0 670,0 99,0 87,0 88,0 

b.1.b) požadavky na ú�innost technického systému k vytáp�ní

Hodnocená 
budova / zóna

Typ zdroje Ú�innost výroby 
energie zdrojem 

tepla 
ηηηηH,gen

nebo 
COPH,gen

Ú�innost výroby 
energie 

referen�ního 
zdroje 

tepla ηηηηH,gen,rq

nebo 
COPH,gen

Požadavek spln�n

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]

Ateliery Objektová p�edávací stanice 99,0 80,0 ANO 

Chodby, spole�né prostory Objektová p�edávací stanice 99,0 80,0 ANO 

Fitness Objektová p�edávací stanice 99,0 80,0 ANO 

Sociální zázemí fitness Objektová p�edávací stanice 99,0 80,0 ANO 

Ateliery 6., 8. NP Objektová p�edávací stanice 99,0 80,0 ANO 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 
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b.2.a) chlazení

Hodnocená 
budova / zóna

Typ 
systému 
chlazení

Energo- 
nositel

Pokrytí 
díl�í 

pot�eby
energie 

na 
chlazení

Jmenovitý 
chladící 
výkon

Chladící 
faktor 
zdroje 
chladu 

EERC,gen

Ú�innost
distribuc

e 
energie 

na 
chlazení 

ηηηηC,dis

Ú�innost
sdílení 
energie 

na 
chlazení 

ηηηηC,em

[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]

Referen�ní budova x x x x 2,7 85 85 

Fitness xxx Elekt�ina ze sít� 100,0 23 2,50 90,0 91,0 

b.2.b) požadavky na ú�innost technického systému k chlazení

Hodnocená 
budova / zóna

Typ systému 
chlazení

Chladící faktor 
zdroje chladu 

EERC,gen

Chladící faktor 
referen�ního 
zdroje chladu 

EERC,gen

Požadavek spln�n

[-] [-] [-] [ano/ne]

Fitness xxx 2,5 2,7 NE 

Poznámka 
Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 

b.5.a) p�íprava teplé vody (TV)

Hodnocená 
budova / zóna

Systém 
p�ípravy 

TV 
v budov�

Energo- 
nositel

Pokrytí 
díl�í 

pot�eby 
energie 

na 
p�ípravu 

teplé 
vody

Jmenovitý
p�íkon pro
oh�ev TV

Objem 
zásobníku

TV

Ú�innost 
zdroje 

tepla pro 
p�ípravu 

teplé 
vody 
ηηηηW,gen

nebo 
COPW,gen

M�rná 
tepelná 
ztráta 

zásobníku 
teplé vody 

QW,st

M�rná 
tepelná 
ztráta 

rozvod�
teplé vody 

QW,dis

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%]/[-] [Wh/(l·den)] [Wh/(m·den)]

Referen�ní budova x x x x x 85 7 150 

pr�tokový oh�ev - 
ateliery 

centrální Ostatní 100,0 --- --- 99,0 0,0 150,0 

b.5.b) požadavky na ú�innost technického systému k p�íprav� teplé vody

Hodnocená 
budova / zóna

Typ systému 
k p�íprav�
teplé vody

Ú�innost zdroje 
tepla pro p�ípravu 
teplé vodyηηηηW,gen

nebo COPW,gen

Ú�innost 
referen�ního zdroje 
tepla pro p�ípravu 
teplé vodyηηηηW,gen,rq

nebo COPW,gen

Požadavek spln�n

[-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne]

pr�tokový oh�ev - 
ateliery 

centrální 99,0 85,0 ANO 

Poznámka 
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Hodnocení spln�ní požadavku ve sloupci Spln�no je vyžadováno jen u v�tší zm�ny dokon�ené budovy a p�i jiné, než v�tší 
zm�n� dokon�ené budovy v p�ípad� pln�ní požadavku na energetickou náro�nost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). 

b.6) osv�tlení

Hodnocená 
budova / zóna

Typ 
osv�tlovací 
soustavy

Pokrytí díl�í 
pot�eby energie 

na osv�tlení

Celkový elektrický 
p�íkon osv�tlení 

budovy

Pr�m�rný m�rný p�íkon 
pro 

osv�tlení vztažený 
k osv�tlenosti zóny 

pL,lx

[-] [%] [kW] [W/(m2·lx)]

Referen�ní budova x x x 0,02 

Ateliery úsporné osv�tlení 100,0 55,710 0,02 

Chodby, spole�né 
prostory 

úsporné osv�tlení 100,0 0,791 0,02 

Fitness úsporné osv�tlení 100,0 3,797 0,03 

Sociální zázemí fitness úsporné osv�tlení 100,0 0,531 0,05 

Ateliery 6., 8. NP úsporné osv�tlení 100,0 4,811 0,02 

Budova celkem   65,640  



Pr�kaz ENB podle vyhlášky �.78/2013 Sb. Pr�kaz 2013 v.4.6.4-vv9 © PROTECH spol. s r.o.
019880 - TRASKO, a.s. - Vyškov Datum tisku: 4.8.2017
Zakázka: PRAHA 10 

PROTECH s r.o. trasko@trasko.cz Tel.: 517 343 999 11 / 17

Energetická náro�nost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a díl�í dodané energie v budov�

Hodnocená 
budova 

zóna

Vytáp�ní 
EPH

Chlazení 
EPC

Nucené 
v�trání 

EPF

P�íprava 
teplé 
vody 
EPW

Osv�tlení 
EPL

Výroba z OZE 
nebo 

kombinované 
výroby elekt�iny 

a tepla

NV1 NV2 OZE I OZE E

Zóna 1 � � � � � � �

Zóna 2 � � � � � � �

Zóna 3 � � � � � � �

Zóna 4 � � � � � � �

Zóna 5 � � � � � � �

Nucené v�trání 
: 

NV1 - bez úpravy 
vlh�ením 

NV2 - s úpravou vlh�ením 

Výroba z OZE : OZE I - pro budovu 
OZE E - i dodávku mimo 
budovu 

b) díl�í dodané energie

Budova Pot�eba 
energie

Vypo�tená 
spot�eba 
energie

Pomocná 
energie

Díl�í 
dodaná 
energie

M�rná díl�í 
dodaná ener. 
na celkovou 
energeticky 

vztažnou 
plochu AE

[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m2·rok)]

Vytáp�ní 
Referen�ní 240 663 442 394 3 605 445 999 53,9 

Hodnocená 168 611 222 458 1 534 223 991 27,1 

Chlazení 
Referen�ní 0 0 0 0 0,0 

Hodnocená 0 0 0 0 0,0 

V�trání 
Referen�ní   245 037 245 037 29,6 

Hodnocená   43 210 43 210 5,2 

Úprava 
vzduchu 

Referen�ní   0 0 0,0 

Hodnocená   0 0 0,0 

P�íprava TV 
Referen�ní 71 362 83 956 7 008 90 964 11,0 

Hodnocená 71 362 87 548 3 784 91 332 11,0 

Osv�tlení 
Referen�ní 165 066 165 066 0 165 066 20,0 

Hodnocená 162 115 162 115 0 162 115 19,6 
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c) výroba energie umíst�ná v budov�, na budov� nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost 
vyrobené 
energie

Vyrobená 
energie

Faktor 
celkové 
primární 
energie

Faktor 
neobnovitelné 

primární 
energie

Celková 
primární 
energie

Neobnovitelná 
primární 
energie

jednotky  [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

Kogenera�ní 
jednotka EPCHP - 
teplo 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Kogenera�ní 
jednotka EPCHP - 
elekt�ina 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Fotovoltaické 
panely EPPV - 
elekt�ina 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Solární termické 
systémy QH,sc,sys - 
teplo 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

Jiné 

Budova      

Dodávka 
mimo 

budovu 

     

d) rozd�lení díl�ích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie 
podle energonositel�

Energonositel

Díl�í 
vypo�tená 
spot�eba 
energie/ 

Pomocná 
energie

Faktor 
celkové 
primární 
energie

Faktor 
neobnovitelné 

primární energie

Celková 
primární 
energie

Neobnovitelná 
primární 
energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

Elekt�ina ze sít� 210 643 3,2 3,0 674 057 631 928 

Ostatní 310 006 1,2 1,2 372 007 372 007 

Energie okolí 0 1,0 0,0 0 0 

Celkem 520 648 x x 1 046 064 1 003 935 
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e) požadavek na celkovou dodanou energii 

(6) Referen�ní budova 
[kWh/rok] 

947 066,2 

Spln�no 
(ano/ne) 

ANO 
(7) Hodnocená budova 520 648,4 

(8) Referen�ní budova 
[kWh/(m2·rok)] 

114,6 

(9) Hodnocená budova 63,0 

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii - Výpo�et referen�ní hodnoty požadovaný po 1.1.2015 

(10) Referen�ní budova 
[kWh/rok] 

1 693 842,6 

Spln�no 
(ano/ne) 

ANO 
(11) Hodnocená budova 1 003 935,0 

(12) Referen�ní budova 
[kWh/(m2·rok)] 

204,9 

(13) Hodnocená budova 121,4 

g) primární energie hodnocené budovy 

(14) Celková primární energie [kWh/rok] 1 046 063,6

(15) Obnovitelná primární energie [kWh/rok] 42 128,5 

(16) 
Využití obnovitelných zdroj� energie 
z hlediska primární energie 

[%] 4,0 
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systém�
dodávek energie u nových budov a u v�tší zm�ny dokon�ených budov

Posouzení proveditelnosti

Alternativní systémy

Místní systémy
dodávky energie 

využívající energii 
z OZE

Kombinovaná 
výroba elekt�iny

a tepla

Soustava zásobování
tepelnou energií

Tepelné �erpadlo

Technická 
proveditelnost 

Ne Ne Ne Ano 

Ekonomická 
proveditelnost 

Ne Ne Ne Ano 

Ekologická 
proveditelnost 

Ne Ne Ne Ano 

Doporu�ení k realizaci
a zd�vodn�ní

Prostory fitness, které budou chlazeny v letním období systémem VRV, 
doporu�ujeme v p�echodném období (nad 5°C) tyto jednotky využívat pr o vytáp�ní - 
za�ízení bude vybaveno tepelných �erpadlem. 

Datum vypracování
analýzy

1. 8. 2017 

Zpracovatel analýzy Ing. Martin �ezní�ek 

Energetický posudek povinnost vypracovat energetický posudek Ne 

energetický posudek je sou�ástí analýzy Ne 

datum vypracování energetického posudku  

zpracovatel energetického posudku  



Pr�kaz ENB podle vyhlášky �.78/2013 Sb. Pr�kaz 2013 v.4.6.4-vv9 © PROTECH spol. s r.o.
019880 - TRASKO, a.s. - Vyškov Datum tisku: 4.8.2017
Zakázka: PRAHA 10 

PROTECH s r.o. trasko@trasko.cz Tel.: 517 343 999 15 / 17

Stanovení doporu�ených opat�ení
pro snížení energetické náro�nosti budovy

Popis opat�ení

P�edpokládaná 
dodaná 
energie

P�edpokládaná 
úspora celkové 

dodané 
energie

P�edpokládaná
úspora celkové 
neobnovitelné 

primární 
energie

[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

Stavební prvky a konstrukce budovy:    

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

Technické systémy budovy:    

vytáp�ní    

 0,0 0 0 

chlazení    

 0,0 0 0 

v�trání    

VZT jednotky s rekuperací tepla - všechny 
ateliery 

0,0 0 0 

úprava vlhkosti vzduchu    

 0,0 0 0 

p�íprava teplé vody    

 0,0 0 0 

osv�tlení    

 0,0 0 0 

Obsluha a provoz systém� budovy:    

 - 0 0 

Ostatní    

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

 - 0 0 

Celkem 0 0 0 
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Posouzení vhodnosti doporu�ených opat�ení

Opat�ení
Stavební prvky
a konstrukce 

budovy

Technické
systémy 
budovy

Obsluha a provoz 
systém� budovy

Ostatní

Technická vhodnost Ne Ano Ne Ne 

Funk�ní vhodnost Ne Ano Ne Ne 

Ekonomická 
vhodnost 

Ne Ne Ne Ne 

Doporu�ení k realizaci
a zd�vodn�ní

Jako opat�ení doporu�ujeme v�trání pomocí VZT jednotek s rekuperací tepla 
(ú�innost 70%) ve všech atelierech. VZT jednotky budou zajiš�ovat p�ívod �erstvého 
a odtah znehodnoceného vzduchu z místností. 

Datum vypracování
doporu�ených 
opat�ení

1. 8. 2017 

Zpracovatel 
navržených 
doporu�ených 
opat�ení

Ing. Martin �ezní�ek 

Energetický posudek energetický posudek je sou�ástí posouzení 
navržených doporu�ených opat�ení 

Ne 

datum vypracování energetického posudku  

zpracovatel energetického posudku  
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Záv�re�né hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s tém�� nulovou spot�ebou energie

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.1 ANO 

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii B 

V�tší zm�na dokon�ené budovy nebo jiná zm�na dokon�ené budovy

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.2 písm. a) 

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.2 písm. b) 

 Spl�uje požadavek podle §6 odst.2 písm. c) 

 Pln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budovy se nevyžaduje 

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Budova užívaná orgánem ve�ejné moci

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Prodej nebo pronájem budovy nebo její �ásti

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Jiný ú�el zpracování pr�kazu

 T�ída energetické náro�nosti budovy pro celkovou dodanou energii 

Identifika�ní údaje energetického specialisty, který zpracoval pr�kaz

Jméno a p�íjmení Ing. Martin �ezní�ek 

�íslo oprávn�ní MPO 0341 

Podpis energetického 
specialisty 

Eviden�ní �íslo ENEX

Eviden�ní �íslo ENEX 101119.0 

Datum vypracování pr�kazu

Datum vypracování pr�kazu 01.08.2017 

Zdroj informací

Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis 


