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pRů RAz EN ERGETIcKÉ r.rÁnočnosTl Bu Dovy
vydaný podle zákona ř.406/200ů,sb", o hospodařaní energíí, a vyh!áŠky Č',7Bl20l3 §b,, o enei'gelické nárcČnosŤi lruclov

Ulice, ěislo: Tusarova 1384125

PSÓ, místo: 170 00 Praha 7

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 3684,72 m2

Objemový faktor tvaru AA/: 0,26 m2lm3

Celková energeticky vztažná plocha: ,4472,00 m2
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Zpracovatel: lng. Kamila Kutáková
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PrŮkaz ENB podle vyhlášky č.78/20í3 Sb. průkaz2O13v,4.4.3 o pRoTEcH spol, s r.o.

037570 - AB0regulace §.r,o. - Praha 1 Datum tisku: 2E,12.2016
Zakázka: BMCO_BD Tusarova 1 384.STV

PROTOKOL PRŮKAZU

účel zpracování průkazu

n Nová budova ! Budova uživaná orgánem veřejné moci

n Prodej budovy nebojejí části a Pronájem budovy nebojejí části

! Větší změna dokončené budovy ! Žádost o poskytnutí dotace

! Jiný účel zpracování:

základní informace o hodnocené budově

ldentifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné ěíslo, PSČ) Tusarova 1384125

í70 00 Praha 7

katastrální území : Holešovice

parcelní číslo : 1 055

Datum uvedení do provozu

(nebo předpokládané uvedení do provozu) :

1928

vlastník nebo stavebník : Bytové družstvo Tusarova

Adresa: Tusarova 1384125

170 O0 Praha 7

tč: 63082233

Telefon :

email :

lng, Kamila Kut'áková kamila.kutakova@seznam.cz Tel.:737140716 1l10



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.
037570 - AtsCregulace §,r,o, - Praha 1

Průkaz 2013v.4.4,3 O PROTECH spol. s r,o,

Datum tisku: 28,12,2016

Zakázka: BMCO BD Tusarova 1384.STV

Typ budovy

tr Rodinný dům V Bytoqýdům tr Budova pro ubytování
a stravování

tr Administrativníbudova tr Budova pro zdravotnictví tr Budova pro vzdělávání

tr Budova pro sport tr Budova pro obchodní úěely tr Budova pro kulturu

tr Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený

vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

Im'] 14 310,0

Celková plocha obálky A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraniěujících objem budovy V) Im2] 3 684,7

objemoqi faktor tvaru budovy 4717 Im2lm3] 0,257

Celková energeticky vztažná plocha A" Im2] 4 472,0

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově

tr Hnědé uhlí tr Černé uhlí

D Topný olej tr Propan - butan / LPG

tr Kusové dřevo, dřevní štěpka tr Dřevěné pe|etky

g Zemní plyn g Elektřina

tr Jiná paliva nebo jiný typ zásobování :

tr Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl oZE: tr do 50%o včetně, tr nad 50% do 80%, tr nad 80%

tr Energie okolního prostředí :

účet: tr na vytápění, tr pro přípravu teplé vody, tr na rnýrobu elektrické energie

Druhy energie dodávané mimo budovu

tr Elektřina tr Teplo V žáane

lng. Kamila Kuťáková kami la. kutakova@seznam.cz Tel.,.737140716 2l 10



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/20í3 Sb.
037570 - ABOregulace §.r,o, , Praha 

,1

Zakázka: BMCO BD Tusarova 1384.STV

Průkaz 2013v.4.4.3 O PROTECH spol. s r.o.

Datum tisKu: 2E,12,2016

lnformace o stavebních prvcích a konstrukcích a technickÝch svstémech

A) stavební prvkv a konstrukce

Poznámka
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy

Plocha

4

Součinitel prostupu tepla
činitel
teplotni
redukce

b,

Měrná
ztráta

prostupem
tepla

Hrj

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenění
hodnota

Urrr,rq,j

Splněno

Im'] [W/(m'.K)] [W/(m2.K)] (ano/ne) t-l tW/K]

SO1 stena í 843,0 1,o7 0,30 / 0,25
,1,00 1 972,1

oD1 1701170 57,8 1,30 1,50 l 1,20 1,00 1E 4

oD117ol170 72,3 1,30 1,5o l 1,20 1,00 02o

oD1170l17o 130,0 1,30 1,50 l 1,2o 1,00 ,169,1

oD2 401140 6,7 1,30 1,50 l 1,2o ,1,00 B,7

oD2 401140 6,7 1,30 1,50 l 1,20 ,1,00 B,7

oD2 40l14o 22,4 1,30 1,50 l 1,20 1,00 29,1

oD3 90i 170 10,7 ,1,30 1,5o l 1,20 1,00 13,9

oD3 90/170 10,7 1,30 1,50 l 1,2o 1,00 13,9

DB1 80i255 77,5 1,30 1,70 l 1,2o ,1,00 100,8

oD41201170 8,2 1,30 1,5o l 1 ,20 1,00 10,6

oD41201170 8,2 1,30 1,50 l 1,20 1,00 10,6

oD41201170 20,4 1,30 1,50l 1,20 1,00 26,5

oD6170/80 5,4 1,30 1,50l 1,20 1,00 7,1

oD6,170/80 10,9 ,1,30 1,5o l 1,20 1,00 14,1

oD7 2601340 35,4 1,50 1,50 l 1,20 í,00 53,0

oDs 60/140 8,4 1,30 1,50 l 1,20 1,00 10,9

PDL1 podlaha 638,0 1,27 0,60 / 0,40 0,57 461,8

SCH1 střecha 712,0 0,25 0,24l 0,16 1,00 178,0

Tepelné vazby mezi
konstrukcemi

3 684,7 0,050 1,00 184,2

Celkem 3 684,7 3 442,4

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující
návrhová

vnitřní teptota

@im,j

Objem
zóny

v

Referenční hodnota
průměrného souěinitele

prostupu tepla zóny

Uem,n,j

rc1 Im'] [W(m',K)l

Zóna 1 - BD 20,0 14 3í 0,0 0,48

lng. Kamila Kut'áková kamila.kutakova@seznam.cz re|,737140716 3l 10



PrŮkaz ENB podle vyh!ášky č.78/20í3 Sb. prúkaz2013v.4,4.3 @ PROTECH spol. s r.o,

037570 - AB0regulace s.r.o. - Praha 1 Datum tisltu. ?6.12.2016
Zakázka: BMCO_BD Tusarova 1 384.STV

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená hodnota
U".

(U". = Hr/A)

Referenčni hodnota
Uem,n

(U"r,n = >(Vi.U".,R;)/V)
Splněno

[W(m',K)] [W/(m'.K)l (ano/ne)

0,934 0,480 NE

Poznámka
Hodnocení splnění požadavkuje vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny
dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b).

lng. Kamila Kut'áková kamila.kutakova@seznam.cz Tel.:737140716 4 l 10



Průkaz ENB podle vyhIášky č.78/20í3 Sb.
037570 - AB0regulace §.r.o. - Praha 1

Zakázka: BMCO BD Tusarova 1384.STV

Průkaz 2013v.4.4.3 O PROTECH spol. s r.o.

Datum tisKu; 2E,12,2016

B) technické svstémv

Poznámka
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněnoje vyžadovánojen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší
změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst, 2 písm. c).

b.l.a) vytápění

Hodnocená
budova / zóna

Typ
zdroje

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
vytá-
pění

Jmeno-
vitý

tepelný
qýkon

účinnost
výroby
energie
zdrojem

tepla
1H,gen
nebo

coPH,g"n

Účinnost
distribu-

ce
energie

na
vytápění

4H,ais

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápěni

ílH,em

t-l t-] lY"l tkvvl t%yt-] íY"l a%l

Referenční budova X X X 80,0 85,0 80,0

BD kotel Zemní plyn 80,0 34,0 93,0 87,0 92,o

BD lokální Elektřina ze sítě 20,0 42,0 94,0 87,0 92,o

b.l.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená
budova / zóna

Typ zdroje Účinnost výroby
energie zdrojem

tepla
1H,g"n
nebo

COPH,gq1

Účinnost výroby
energie

referenčního
zdroje

tepla 1g,n"n,r.
nebo

COPx,g66

Požadavek splněn

t-1 t%]/t-1 t%l/t-1 [ano/nel

BD kotel 93,0 80,0 NE

BD lokální 94,0 80,0 NE

b.S.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova / zóna

Systém
přípravy

TV
v budově

Energo-
nositel

Pokrytl
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmenovitý
přikon pro
ohřev TV

Objem
zásobniku

TV

Účinnost
zdroje

tepla pro
přípravu

teplé
vody
'[Wgen

nebo
GoPW,gen

Měrná
tepelná
zÍráta

zásobníku
teplé vody

Qw,"t

Měrná
tepelná
ztráta

rozvodů
teplé vody

Qwo,"

t-] t-l aw tkW] Ilitry] íi..l'la-l [Wh/(l.den)] [Wh/(m.den)]

Referenční budova x X X x X Q^ 7 150

BD lokální Zemní plyn 100,0 10,0 ,l50 93,0 0,0 150,0

lng. Kamila Kut'áková kam i la. kutakova@seznam.cz Tel,,.737140716 5l10



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.
037570 - AB0regulaoe §,r,o, - Praha 1

Zakázka: BMCO BD Tusarova 1384.STV

Průkaz 2013v.4,4.3 O PROTECH spo|, s r.o.

Datum tisku; 28.12,2016

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k připravě teplé vody

Hodnocená
budova / zóna

Typ systému
k přípravě
teplé vody

Účinnost zdroje
tepla pro přípravu
teplé vodylul,gen
nebo COPw,g"n

účinnost
referenčního zdroje
tepla pro přípravu
teplé vodtrlw,gen,rq

nebO COPyl,g"n

Požadavek splněn

t-l í%1l1-1 t%l/t-I Iano/ne]

BD lokální 93,0 85,0 ANo

Poznámka
Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněnoje vyžadovánojen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než VětŠl

změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 pÍsm. c).

b.6) osvětlení

Hodnocená
budova / zóna

Typ
osvětlovací
soustavy

Pokrytí dílčí
potřeby energie

na osvětlení

Celkový elektrický
příkon osvětlení

budovy

Průměrný měrný příkon
pro

osvětlení vztažený
k osvětlenosti zóny

Pt-,t,

t-1 lo/"l Ikwl [W(m',lx)]

Referenční budova X x x 0,06

BD BD 100,0 6,208 0,05

Budova celkem 6,208

lng. Kamila Kut'áková kam i la. kutakova@seznam.cz Tel.:737140716 6/10



Průkaz ENB podle vyhlášky ě.78/20í3 Sb.
037570 - AB0regulace §,r.o, - Praha 1

Průkaz 2013v,4,4.3 O PROTECH spol. s r.o.

Datum tisKu; 28,12,2010
Zakázka: BMCO BD Tusarova 1384.STV

Enerqetická náročnost hodnocené budovv

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená
budova
zóna

Vytápění
EPl

Chlazení
EP"

Nucené
větrání

EPr

Příprava
teplé
vody
EPw

osvětlení
EPr-

YýrobazOZE
nebo

kombinované
výroby elektřiny

a tepla

NV,| NV2 ozÉl ozEE

Z6na 1 V tr ! n g ! tr

Nucené větrání NV,| - bez úpravy
: vlhčením

Výroba z OZE,. OZE l - pro budovu

NV2 - s rlpravou vlhčením

OZEE- idodávku mimo
budovu

b) dílčí dodané energie

Budova Potřeba
energie

Vypočtená
spotřeba
energie

Pomocná
energie

Dílčí
dodaná
energie

Měrná dílčí
dodaná ener.
na celkovou
energeticky

vztažnou
plochu AE

IkWh/rok] IkWh/rokl IkWh/rok] IkWh/rok] IkWh/(m2.rok)]

Vytápění
Referenční 123 249 284 051 0 2B4 o51 63,5

Hodnocená 289 444 388 01 6 U 388 0í6 86,8

Chlazení
Referenční n 0 0 0 0,0

Hodnocená 0 0 U 0 0,0

Větrání
Referenční 0 0 0,0

Hodnocená U 0 0,0

tJprava
vzduchu

Referenční 0 0 0,0

Hodnocená 0 0 0,0

Příprava TV
Referenční 70 182 83 017 0 83017 18,6

Hodnocená 70 182 75 464 0 75 464 16,9

osvětlení
Referenční 16 844 16 844 0 16 844 3,B

Hodnocená 13 892 ,l3 892 0 13 892 3,1

lng. Kamila Kut'áková kamila. kutakova@seznam.cz Tel.:737140716 7 l10



Průkaz ENB podle vyh!ášky č.78/20í3 Sb. Průkaz 2013v,4.4.3 O PROTECH spol. s r.o.

037570 - ABoréguhoe §,r,0, - praha 1 Datum tisku: 28.12,2016

Zakázka: BMCO_BD Tusarova 1 384.STV

c) vrýroba energie umistěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost
vyrobené
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

jednotky IkWh/rok] t-l t-l Ikwh/rok] IkWh/rok]

Kogenerační
jednotka EPcrrp -
teplo

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Kogenerační
jednotka EPcrrp -
elektřina

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Fotovoltaické
pane|y EPpy -
elektřina

Budova

Dodávka
mimo

budovu

solární termické
systémy QH,.","y" -

teplo

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Jiné

Budova

Dodávka
mimo

budovu

d) rozděleni dílěích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie
podle energonositelů

Energonositel

Dílčí
vypočtená
spotřeba
energie/
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelné

primární energie

Celková
primárni
energie

Neobnovitelná
primární
energie

IkWh/rok] t-1 t-l Ikwh/rokl IkWh/rok]

Zemní plyn 386 539 1,1 1,1 425 193 425 193

Elektřina ze sítě 90 833 3,2 ó,v 290 666 272 500

)elkem 477 372 X X 7,15 859 697 692
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e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
IkWh/rok]

383 912,8

Splněno
(ano/ne) NE

(7) Hodnocená budova 477 371,9

(8) Referenční budova
IkWh/(m2.rok)]

85,8

(9) Hodnocená budova 106,7

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

( 10) Referenční budova
IkWh/rok]

440 678,7

Splněno
(ano/ne) NE

(1 1) Hodnocená budova 697 692,2

(12) Referenční budova
[kWh/(m2.rok)]

98,5

(1 3) Hodnocená budova 156,0

g) primární energie hodnocené budovy

(14) Celková primární energie IkWh/rok] 715 858,9

(1 5) Obnovitelná primární energie IkWh/rok] 18,166,6

(16) Využití obnovitelných zdrojů energie
z hlediska primární energie í"/"] 2,5
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závěrečné hodnocení enerqetického specia!istv

ldentifikační údaie enerqetického specialistv. kteŇ zpracovaI průkaz

Evidenční číslo ENEX

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

Splňuje požadavek podle §6 odst,1

Třída energetické nároěnosti budovy pro ce|kovou dodanou energii

Větší změna dokončené budovy nebojiná změna dokončené budovy

Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)

Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)

Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)

Plnění požadavků na energetickou nároěnost budovy se nevyžaduje

Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova uživaná orgánem veřejné moci

Třída energetické nároěnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronájem budovy nebojejí části

Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii D

Jiný účel zpracování průkazu

Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jméno a př'ljmení lng. Kamila Kuťáková

Číslo oprávnění MPO 1222

Podpis energetického
specialisty

Evidenční číslo ENEX

Datum vvpracování průkazu

Datum vypracování průkazu 28.12,2016

zdroi informací

Zdroj informací http://www. mp o-eíekt.czl czl ekis/i-ekis
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